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Notification Type:
Certification Type:

Notification

Company Identification

Product Identification

Hazard Involved

What To Do
Use should be immediately discontinued and return to the point of purchase and the labels should be removed and returned to Intertek/ L’utilisation doit être 
immédiatement interrompue et retournée au point d’achat et les étiquettes doivent être retirées et retournées à Intertek.

Misrepresentation of Intertek Certified Product Labels / Fausse représentation 
des étiquettes de produits certifiés Intertek
Fire Doors / Portes coupe-feu

Public Notice ID:

Misuse of Certification Mark / Mauvaise utilisation des marques de certification
Not Intertek Certified

545 E Algonquin Road, Suite H
Arlington Heights, IL 60005 USA

Telephone: 847-439-5667
intertek.com

Not Intertek Certified /  Non certifié Intertek 

Intertek notifies public that we have been notified by the applicant that the labels identified below have been misrepresented as Intertek Certified. / Intertek informe le 
public que le demandeur nous a informés que les étiquettes identifiées ci-dessous ont été présentées à tort comme étant certifiées Intertek.

Twin City Hardware Company Inc.

For misrepresentation of certified product  labels.  Photos on Page 2
Product: Fire Doors
Client Name: Twin City Hardware Company Inc.
Address: 5631 University Heights Blvd Ste 114, San Antonia, TX 78249
PO# for label order that was lost: PO0897221

W/N 00264 – qty 45 (SN81805-81849) Label Description: 20'' Door without Hose Stream NFPA 252 UL 10B (Metal)
W/N 00300 – qty 25 (SN 240852-240876) Label Description: 45'' Door (Open Stock)
W/N 00500 – qty 50 (SN 564836-564885) Label Description: 90'' Door (Open Stock)

Pour fausse déclaration sur les étiquettes de produits certifiés. Photos à la page 2
Produit : Portes coupe-feu
Nom du client : Twin City Hardware Company Inc.
Adresse : 5631 University Heights Blvd, rue 114, San Antonia, TX 78249
Numéro de bon de commande pour la commande d'étiquettes perdue : PO0897221

W/N 00264 – quantité 45 (SN81805-81849) Description de l'étiquette : Porte de 20'' sans jet de tuyau NFPA 252 UL 10B (métal)
W/N 00300 – quantité 25 (SN 240852-240876) Description de l'étiquette : porte de 45'' (stock ouvert)
W/N 00500 – quantité 50 (SN 564836-564885) Description de l'étiquette : porte de 90'' (stock ouvert)
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